AC Sirucu uriinleri ve sistemleri
Onleyici bakim programi

ABB, siirticti yatirnmlarinda miimkiin
olan en iyi geri kazanimi musterilerine
saglamak amaciyla ABB siirlicli
tridnleri ve sistemleri icin bir kullanim
6mrii yénetim plani olusturmustur.
ABB’nin siiriicli teknolojisindeki
kapsamli deneyimlerine dayanan

bu plan, siirictintin tim kullanim
6mriinii kapsar. Standart 6nleyici
bakim teklifleri, tiriinlestirilmis ve
cesitli Grtinlerin farkh kullanim émri
asamalariyla iligkilendirilmistir.

Siiriciiler icin 6nleyici bakim
programinin hedefi, daha yiiksek
guvenilirlik, optimum performans ve
daha uzun kullanim émri saglamaktir.
ABB maksimum kullanilabilirlik
saglamak ve planlanmamis onarim
masraflarini ortadan kaldirmak
amaciyla, AC siirticuilerin dmiirleri
boyunca belirli araliklarla bakima tabi
tutulmasini tavsiye eder.

Siriciiler icin kullanim édmrii
yonetim modeli

Stirtictiler i¢in kullanim 6mrii yonetim modeli
platformu, dort asamali bir kullanim 6mrt
planidir. Uriin ‘aktif” agama olarak adlandirilan
seri tiretim donemi sona erdikten sonra ‘klasik’
agamaya, ardindan ‘sinirl’’ agamaya ve son
olarak ‘desteklenmeyen’ asamaya aktarilir. Uriin
‘desteklenmeyen’ agsamaya gelene kadar belirtilen
cercevede her tiirlii servis hizmetiyle desteklenir.
Ancak ‘smirli’ agamaya gelindiginde ABB,
stirticiiniin kismen yada tamamen degistirilmesini
veya yenilenmesini tavsiye eder.

Kullanim émri plani ve durumu
Kullanim 6mrii plani, tiim stiriicii tirtinlerini kendi
kullanim 6mrii agsamalarina gore degerlendirir. Bu
plan, stirticii tirlinlerini ve lirlin servisi tekliflerini
farkli agsamalarda yonetmeyi hedeflemektedir.
Kullanim 6émrii durum uyarisi, stirticii tirtin
ailesinin hangi asamada oldugunu bildirir.

Saha denetimi ve inceleme

Saha denetimi, yeni kurulumlarin belgelerine
dayanilarak gerceklestirilebilir. Siiriiciilerin i¢inde
bulundugu kogullar iyi bilinmiyorsa, bir saha
incelemesi yapilmasi gerekir. inceleme sonuglari,
stirtictilerin mevcut durumlarini ve acil iyilestirme

bakima ihtiya¢ duymadiklarina dair genel bir inanis vardir. Ancak
ABB’nin deneyimlerine gére bu turlt ekipmanlarin ariza olasiliklari,

kullanim yillari ile birlikte artmaktadir. Strdcdler igin bu stre yaklasik

5-10 yil arasindadir. Komponentlerin yaglanmasi arizalarin temel
sebebi olmakla birlikte calisma kosullari da énemli etkenlerdendir.
Bir komponentin arizasi, gu¢ yari iletkenleri dahil olmak tzere,
surdictniin diger pargalarinin da dolayl olarak zarar gérmesine
neden olabilir.

islemi Onerilerini igeren ayrimtili bir rapora
kaydedilir.

Denetim ve incelemenin amaci, denetim veya
inceleme sonuclarina dayanan uzun siireli
sistematik bir 6nleyici bakim programi ve iirtine
ozel bir bakim takvimi olugturmaktir.

Bakim takvimleri

Bakim takvimi, belirli bir stiriiciiniin tabi
tutulacagi sistematik ve fonksiyonel bakim
yontemlerini icerir. Her bir ABB stirticii {irtin ailesi
icin, stirtictilerin bakim ve onarimi konusunda
kapsamli deneyimlere ve teknik bilgilere
dayanan 6zel bir takvim bulunmaktadir.
Komponent tedarik¢ilerinin spesifikasyonlar: da
ayrica dikkatle takip edilmektedir. Bir siirticti
bakim programi tanimlanirken, cevre ve kullanim
kosullarini g6z 6ntinde bulundurmak da ayrica
onemlidir.

Bakim notlar

Bakim notlari, her bir bakim igleminin neden
yapildigina dair teknik aciklamalar icerir.
Orn: Yaglanma nedeni ile komponentlerin
degistirilmesi.

Bakim notlari, bakim takvimlerinde bulunan
bilgilerle baglantilidir.

Elektronik komponentler ile donatilmig endustriyel drtinlerin 6zel bir
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Uriinlestirilmis servis teklifleri
Uriinlestirilmis servis teklifleri, diinyanmn dért bir
yanindaki siiriicti bakim iglemlerinde kalitenin
stirekli olmasini saglamak amaciyla gelistirilmistir.
Daha yiiksek verim, siparis kolaylig1 ve sorunsuz
bakim performansi, gibi avantajlar saglar.

Onleyici bakim parcalar ve
malzemeleri

* Onleyici bakim kitleri

Onleyici bakim kitleri, AC siiriiciiler icin énceden
planlanmus 6nleyici bakim programlarinin son
derece 6nemli bir parcasidir. Kitler, siiriiciiye 6zel
bakim icin gerekli tiim parcalar1 icerir.

*Modiil/kart degistirerek gilincelleme servisi
Onleyici bakim kitleri veya onarim servisi
kullanmak yerine modiil/kart degistirerek
giincelleme secenegi kullanilabilir.

Saha performansi

* Bakim performansi

Onleyici bakim programlari ii¢c temel 6geden
olugur: tirtin agiklamalari, servis talimatlari ve
standart raporlama sablonlar1. Uriin agiklamalari,
servisin neleri kapsay1p neleri kapsamadigini
belirtir. Servis talimatlar1, bakim prosediirtinii
ayrintilari ile adim adim agiklar. Standart
raporlama formlari, caligma talimatlari ile
baglantilidir ve sertifikali servis mithendisleri
miigteriler tarafindan kolayca anlagilabilen, tutarl
raporlar olugturulmasini saglar.

* Yedek parca denetleme ve diizenleme

Yedek parcalar ariza durumunda 6nemli bir rol
oynar. Uygun yedek pargalarin bulunabilirligi
saglanmalidir. ABB, yedek parga stok denetimleri
yapilmasini ve belirli baz1 yedek pargalarin bakim
takvimine uygun sekilde diizenlenmesini tavsiye
eder.

Miisteri egitimleri

Miisterilerle olan iligkilerin uzun stireli olmasini
saglamak icin, sahada giinliik calismalari
gerceklestirebilecek seviyede kigilerin bulunmasi
gerekir. Profesyonel isletme ve temel bakim
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bilgilerini saglamak amaciyla hazirlanmig standart
egitim programlar1 sunulmaktadir. Ayrica, personelin
bilgi diizeyi hakkindaki bilgiler ve miisteri tarafindan
yapilan bir degerlendirmeye gore de egitim
verilebilir.

Misterinin rol

Onleyici bakimin bagarisi, miisteri tarafindan servis
raporlarina kaydedilen ve aktarilan bilgilere baghdir.
Saglanan bilgiler ne kadar kapsamli olursa, 6nleyici
bakimin saglayacagi avantajlar da o kadar saglam
olur.

Mevcut bilgiler yeterli degilse, dnleyici bakim
yapmadan 6nce siirticiiler icin bir saha incelemesi
yapilmasi tavsiye edilir. Gerekli kaynaklarin ve
yedek pargalarin bulundurulmasini saglamak icin
onleyici bakim 6nceden tam olarak planlanmalidir.

Yatinmlarda optimum geri kazanim
Stirtictilere y1llik bakim yapilmasi gerektiginden,
ABB siirticiiler i¢in bakim takvimine uygun, uzun
stireli sistematik bir 6nleyici bakim program
gerceklestirilmesini tavsiye eder. Boylece,

ttim kullanim 6mrii boyunca optimum stirticii
performansi ve stirticli yatirimlarindan geri
kazanim elde edilir.
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